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　　　図19：積分球診療室の昼光色光源点灯
　　　　　Pタイル敷，積分球完成時
では1，350～2，000Lxの間にあり，平均1，633　Lx
であった．180～240cmでは1，600～3，000　Lxの
間にあり，平均は2，577Lxであった．また，床上
では500～1，150　Lxの間にあり，平均850　Lxで，
診療位置90cmでの照度は，1，350～1，600　Lxの
間にあり平均では1，480Lxであった（図17）．
　3．積分球診療室の床をPタイルに置き換えた
場合の照度（積分球完成時）
　①A光源を点灯すると床から60cmの高さの
照度は，800～1，050　Lxの間にあり，平均値は943
Lxであった．90～150　cmでは1，000～1，200　Lx
の間にあり，平均では1，117Lxであった．180
～240cmでは1，150～2，000　Lxの間にあり，平均
は1，950　Lxであった．また床では800～950　Lxの
間にあり，平均870Lxで，診療位置90　cmでの
照度は　1，000～1，100　Lx　の間にあり，平均では
1，050Lxであった（図18）．
　②昼光色点灯においては床から60cmの高さ
では，500～700Lxの間にあり，平均値610　Lxで
あった．90～150cmでは650～800　Lxの間にあ
り，平均は737Lxであった．180～240　cmでは，
700～1，250Lxの間にあり，平均は937　Lxであっ
た．床上では500～550Lxの間にあり，平均540
Lxで，診療位置90　cmでの照度は650～750　Lx
の間にあり，平均は720Lxであった（図19）．
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図20：積分球診療室のD65光源点灯
　　Pタイル敷，積分球完成時
　③D65点灯時においては，，床上から60　cmの高
さでは450～600Lxの間にあり，平均値533　Lx
であった．90～150cmでは600～700　Lxの間に
あり，平均は650Lxであった．180～240　cmでは
700～1，550Lxの間にあり，平均970　Lxであっ
た．また床上では450～550Lxの間にあり，平均
は490Lxで，診療位置90　cmの照度は600～650
Lxの間にあり，平均は610　Lxであった（図20）．
　④積分球診療室全回路点灯時においての照度は
床から60cmの間では1，900～2，300　Lxの間にあ
り，平均値は2，053Lxであった．90～150　cmで
は2，100～2，750Lxの間にあり，平均2，377　Lxで
あった．180～240cmでは2，450～3，000　Lxの間
にあり平均2，790Lxであった（図21）．
　4．積分球診療室Pタイル敷きにファンコイル
を搬入した時の照度
　①A光源の点灯では，床から60cm高さの照度
は650～1，050Lxの間にあり，平均値は870　Lxで
あった．90～150cmでは950～1，650　Lxの間にあ
り，平均1，130Lxであった．180～240cmでは
1，100～2，150Lxの間にあり，平均1，436　Lxで
あった．また床上では650～800Lxの間にあり，
平均770Lxで，診療位置90　cmでの照度は
950～1，150Lxの間にあり，平均は1，050　Lxで
図21：積分球診療室の全回路点灯
　　Pタイル敷，ファンコイル搬入時
あった（図22）．
　②昼光色点灯では，床から60cm高さの照度は
450～700Lxの間にあり，平均値は597　Lxであっ
た．90～150cmでは650～900　Lxの間にあり，平
均747Lxであった．180～240　cmでは700～
1，250Lxの間にあり，平均927　Lxであった．ま
た，床上では450～600Lxの間にあり平均540　Lx
で，診療位置90cmでの照度は650～750　Lxの間
にあり，平均720Lxであった（図23）．
　③D6s光源点灯では，床から60　cm高さの照度
は400～600Lxの間にあり，平均値523　Lxで
あった．90～150cmでは550～750　Lxの間にあ
り平均660Lxであった．180～240　cmでは650
～1，300　Lxの間にあり，平均920　Lxであった．
また床上では400～500Lxの間にあり，平均470
Lxで診療位置90　cmでの照度は550～650　Lxの
間で平均620Lxであった（図24）．
　④積分球診療室全回路点灯時においての照度
は，床から60cmの間では1，400～2，200　Lxの間
にあり，平均値は1，887Lxであった．90～150　cm
では2，000～2，600　Lxの間にあり，平均は2，300
Lxであった．180～240　cmでは2，300～3，000　Lx
の間にあり，平均2，704Lxであった．又，床上で
は1，400～2，000Lxの間にあり平均1，720　Lxで診
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図22：積分球診療室のA光源点灯
　　　Pタイル敷，ファンコイル搬入時
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図24：積分球診療室のD65光源点灯
　　　pタイル敷，ファンコィル搬入時
ぷ　さ
197
0　　　　　　30　　　　　　60　　　　　　90　　　　　’20　　　　　150　　　　　180　　　　　210　　　　　240国
図23：積分球診療室の昼光色光源点灯
　　　Pタイル敷，ファンコイル搬入時
図25：積分球診療室の全回路点灯
　　　Pタイル敷，ファンコイル搬入時
き
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療位置90cmでの照度は2，000～2，300　Lxの間に
あり，平均は2，190Lxであった（図25）．
　5．積分球診療室，Pタイル敷きにファンコイ
ルとキャビネットを搬入した時の照度
　①A光源の点灯では，床から60cm高さの照度
は300～900Lxの間にあり，平均値は673　Lxで
あった．90～150cmでは850～1，250　Lxの間にあ
り，平均1，027Lxであった．180～240　cmでは
1，000～2，050Lxの間にあり，平均1，417　Lxで
あった．また，床上では300～700Lxの間にあり，
平均580Lxで，診療位置90　cmでの照度は
850～1，000　Lxの間にあり，平均は930　Lxであっ
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図26　積分球診療室のA光源点灯
　　　Pタイル敷，ファンコイル，キャビネ
　　　ット搬入時
図27：積分球診療室の昼光色光源点灯
　　　Pタイル敷，ファンコイル，キャビネ
　　　ット搬入時
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図28　積分球診療室のD65光源点灯
　　　Pタイル敷，ファンコイル，キャビネ
　　　ット搬入時
き
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図29：積分球診療室の全回路点灯
　　　Pタイル敷，ファンコイル，キャビネ
　　　ット搬入時
“　さ
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図30：積分球診療室のA光源点灯
　　Pタイル敷，医療機械，器具搬入時
さ
た（図26）．
　②昼光色光源の点灯では，床から60cm高さの
照度は・200～600Lxの間にあり，平均値は447
Lxであった・90～150　cmでは550～800　Lxの間
にあり・平均650Lxであった．180～240　cmでは
600～1・200Lxの間にあり，平均890　Lxであっ
た・また・床上では200～450Lxの間にあり，平
均390Lxで，診療位置90・mでの照度｝ま550
～650　Lxの間にあり，平均は610　Lxであった（図
27）．
　③D65光源の点灯では，床から60　cm高さの照
度は150～500Lxの間にあり，平均値は383　Lx
であった・90～150cmでは500～700　Lxの間に
あり・平均570Lxであった．180～240　cmでは
600～1・250Lxの間にあり，平均873　Lxであっ
た・また・床上では150～400Lxの間にあり，平
均330Lxで，診療位置90　cmでの照度は500
～550Lxの間にあり，平均は530　Lxであった（図
28）．
　④積分球診療室全回路点灯においての照度は，
床から60cmの間では800～2，100　Lxの間にあ
り・平均値は1，610　Lxであった．90～150　cmで
は1・950～2・500　Lxの間にあり平均2，237　Lxで
あった・180～240cmでは2，100～3，000　Lxの間
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図31：積分球診療室の昼光色光源点灯
　　Pタイル敷，医療機械，．器具搬入時
にあり，平均は2，693　Lxであった．また，床上で
は800～1・800Lxの間にあり，平均1，460　Lxで，
診療位置90cmでの照度は1，950～2，200　Lxの間
にあり，平均は2，090Lxであった（図29）．
　6．積分球診療室，Pタイル敷きに医療機械，器
具を搬入した時の照度
　①A光源の点灯では，床から60cm高さの照度
は300～900Lxの間にあり，平均値610　Lxで
あった・90～150cmでは800～1，100　Lxの間にあ
り，平均947Lxであった．180～240　cmでは
900～1・950Lxの間にあり，平均1，367　Lxであっ
た・また・床上では300～600　Lxの間であり，平
均500Lxで診療位置90　cmでの照度は800～
950Lxの間にあり平均は890　Lxであった（図30）．
　②昼光色光源の点灯では，床から60cm高さの
照度は240～526　Lxの間にあり，平均値387　Lx
であった・90～150cmでは440～780　Lxの間に
あり，平均552Lxであった．180～240　cmでは
520～1，300Lxの間にあり，平均728　Lxであっ
た・また・床上では240～420Lxの間にあり，平
均344Lxで，診療位置90　cmでの照度は440
～580Lxの間にあり，平均は512　Lxであった（図
31）．
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図32：積分球診療室のD．光源点灯
　　　Pタイル敷，医療機械，器具搬入時
さ
　③D、、光源の点灯では，床から60cm高さの照
度は，260～460Lxの間にあり，平均値376　Lxで
あった．90～150cmでは480～600　Lxの間にあ
り，平均571Lxであった．180～240　cmでは
600～1，400　Lxの間にあり，平均894　Lxであっ
た．床上では260～380Lxの間であり，平均340
Lxで診療位置90　cmでの照度は480～520　Lxの
間にあり，平均は496Lxであった（図32）・
　④積分球診療室全回路点灯時においての照度
は，床から60cmの間では850～1，600　Lxの間に
あり，平均値は1，287Lxであった・90～150　cmで
は1，600～2，050Lxの間にあり，平均1，833　Lxで
あった．180～240cmでは1，900～3，000　Lxの間
にあり，平均2，480Lxであった．また，床上では・
850～1，350Lxの間にあり，平均1，190　Lxで，診
療位置90cmの照度は1，600～1，800　Lxの間にあ
り，平均は1，720Lxであった（図33）・
5．考 案
　歯科診療室の照明は歯科医及び歯科補助者が歯
科医術の機能を十分に発揮できるような状態に設
計されるべきである．また，歯科医院の照明は病
院と違って生活的要素よりも作業的要素の部分が
図33：積分球診療室の全回路点灯
　　　Pタイル敷，医療機械，器具搬入時
白
非常に多いため全般的に照度を多く取らなければ
ならない．待合室などに必要な照明は，機械的な
ものでなく，気分良くゆったりとくつろげる雰囲
気のものでなければならない．しかし診療室や技
工室においては機能的例えば病院の手術的な光量
が必要になってくる．したがって相当な明るさを
必要とするのである．各国の手術室の全般照度を
JISZ　9110「照度基準」の表で見てみるとフランス
では500～1，000　Lx，ドィッで1，000　Lx，アメリカ
2，200　Lx，日本で750～1，500　Lxとなっている・病
院の手術室は，窓のない比較的狭い場所において
長時間緊張した状態で作業を続けなけれぽならな
い．光の量は一般の部屋より多く，照明器具は拡
散性が高いものを使用している．この緊張感作業
的要素は歯科診療室と共通の物をもっていると思
う．
　歯科診療室内では精密な作業が長時間にわたり
続けられるので局部の術野はいうに及ばず，全般
照明のレベルも極めて高いものにする必要があ
る．また無影にする事，これは配光にむらがなく，
演色性の良いものでなけれぽならない．さらに，
照明光線に含まれている熱線を出来るだけ除去す
る事が必要である．それにはハロゲン電球多燈式
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が良く，演色性の良い螢光灯がすぐれているとい
われている．
　一方色彩に関しても歯科診療室においては重要
な因子として取り上げなければならない。例えぽ
患者の歯の色の問題，患者を診断する場合の粘膜
や唇，皮膚の色の正しい認識の必要性があるので，
歯科診療室の場合は効率をある程度犠牲にして
も，演色性の良いものを使用する事を考えなけれ
ばならない．
　歯科の診療は歯の色と充墳材の調和，PorCelain
jacket　crown類と隣在歯の色との調和，義歯と粘
膜との調和や義歯の咬み合わせ，その他いろいろ
の色彩の変化があるので，出来れば日中の天空光
の色が最も適した光だと思う．しかるに診療時間
は9時頃から5時，6時まであり，時には夜に及
ぶことがある．
　朝の光と昼間の光，夕方の光とではその入室す
る光の波長がまちまちであり一定していない．朝
の光は波長の小さい紫外線が多く夕方では波長の
大きい赤外線が多い．従って同じ診療室内にあっ
ても患者自身の口腔内の種々の色が変化する．今
までの診療経験から割出して日中の北窓から入る
光，約1，600～2，000Lxの昼光色の光が診療には
一番適合した条件の光とされている．基礎実験か
らの設計でD65，昼光色，　A光源を11基にそれぞ
れ配置しての光は診療作業範囲で　1，500～2，000
Lxの照度を得ることが出来た．さらに完全なる
積分球の場合は全体に均等な一定の照度が確実に
得られるが，診療床を作る事によって高さの段階
で不均等の照度となるが横断面においては均等な
光を得る事が出来た．また，ユニット及び機械の
大きさ，形，色によって，また，ユニットの裏側
において照度がおちる事が判った．以上の事がら
を総括して見ると，歯科医師の立場から見ると出
来るだけ明るく，患者側からすると視野にまぶし
さを感じない光という事になり，照明器具として
は3段階程度の調光が出来る事が望ましい．光源
の色温度が高い場合は照度を高めにしなけれぽ陰
気な感じとなる．
　螢光ランプを使用する場合は演色性の良いもの
を使用する．長時間患者が使用するに快適な診療
室でなければならない．これらの事を考慮すると，
光源としてA光源，D光源昼光色，　D65光源を使
用し，3段階に切換える事のできる配電盤をつけ，
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清潔な反射板を使用して，均一なやわらかい光を
得る事ができる積分球の診療室が最も良い条件に
なり得る事が判った。
　今後歯科診療における生理的心理的効果につい
て追及し医療についての照明とのかかわり合いに
ついて解明していきたいと思う．
　騒音についての基礎実験ではあまり影響が見ら
れなかったが，積分球診療室を作製して見ると模
型において予想し得なかった障害にぶつかった．
部屋の形が球形であるために，音源から放射され
た音が，音源の位置まで反射を繰返して戻ってく
る事が判り，その残響的時間が長くなり，フラッ
ターエコーやピート音が生じた．騒音対策として，
室内の吸音を増し，残響時間を短かくする方法と
して積分球診療室を1cm間隔で穴をあけ外側に
吸音材を取付仇空気層を置いて遮音層を設けて
見たがあまり効果を得る事が出来なかった．そこ
で今後は，積分球診療室の内面に吸音材を貼り床
にカーペットを敷いて見たところ反射音の軽減を
見た．しかしまだ幾ぽくかの残響音があった．ま
た，カーペットにより光が吸収され，照度の低下
を見た．その後医療機械が搬入され積分球診療室
が完成された時点においては殆んど反射音が無く
なり，快適な診療室となった．この事は医療機械，
器具その物が音を吸収してくれるという事が判明
した．そこで床のカーペットをPタイルに敷き変
えて見たところ全く騒音は無く，照度の回復を見
た．
6．結 論
　1．積分球標準光源の基礎的実験に従って，積
分球診療室を設計し，照度を測ったところ拡散さ
れた自然に近い，影の出来ない，昼光の均一なや
わらかい光を得る事が出来，患者の歯の色合わせ
に最も適した演色性の良い日中の北窓の照度
1，500～2，000Lxの光を得る事が出来た．また長時
間診療において眼の健康に最適であり，さらに患
老の心理的安定感も見出す事が出来た．
　2．照度を照度計で比較測定して見ると，最も
明かるかったのは，全回路で，次にA光源，昼光
色，D65の順であった．
　3．A光源，昼光色，　D65光源単独の場合，各測
定位置の照度は一定の均等な値を示したが，全回
路において不安定なばらつきを示した．
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　4．照度は積分球診療室に医療機械，器具を搬
入すると低下する事が判明した．
　5．床張りはPタイルの方がグレーのカーベッ
トに比較して多くの照度を得ることが出来た。
　6．医療機械，器具を積分球の中に搬入後光の
変化は昼光色の螢光灯において場所により不安定
な値を示した事は興味があると思う．
　7．対照とした予防処置室の照度は6ケ所平均
563Lxであった．
　稿を終るに当り，積分球診療室の製作に御協力
を賜ったスガ試験機株式会社社長　須賀長市氏，
茶木清氏，並びに大成建設株式会社　堀江摂二氏
に深甚なる謝意を表します．
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